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Kryteria przytaczania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji i matych
instalacji przytagczanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia.

Niniejsze opracowanie jest syntetycznym przedstawieniem najwazniejszych zagadnien zwigzanych
z kryteriami przytgczenia oraz wymaganiami technicznymi dla mikroinstalacji i matych instalacji
przytaczanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia. Dokument ma zastosowanie na etapie
planowania, budowy i uruchamiania generacji OZE przytgczanej do sieci niskiego napiecia.
Przedstawione tresci uwzgledniajg obowigzujgce krajowe regulacje prawne, normy i przepisy
branzowe, a takze podobne rozstrzygniecia i doswiadczenia innych krajow europejskich.

1. Definicje

charakterystyka wspétczynnika mocy cos@=f(P)

zadana przez operatora charakterystyka zmian wspétczynnika mocy jednostki generacji w zaleznosci
od poziomu mocy wytwarzanej cos@=f(P). Charakterystyka stosowana przy reiimie pracy ze
zmiennym wspoéfczynnikiem mocy, nie ma zastosowania przy pracy z ustalonym wspotczynnikiem

mocy.

impedancja zwarciowa sieci w punkcie przytaczenia systemu generacji Zypcc=RipectiXipce
suma impedancji linii od transformatora do miejsca przytaczenia i impedancji transformatora oraz
impedancji ekwiwalentu systemu. Modut impedancji w punkcie przytaczenia zwigzany jest z moca

zwarciowg w punkcie przytaczenia i kwadratem napiecia znamionowego w punkcie przytgczania:
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harmoniczna napiecia n
napiecie sinusoidalne o czestotliwosci réwnej catkowitej krotnosci czestotliwosci podstawowe;j

napiecia zasilajgcego. Harmoniczne moga by¢ okreslane indywidualnie, przez ich wzgledng wartos¢ u,
stosunku wartosci skutecznych danej harmonicznej U, do napiecia sktadowej podstawowej U;, gdzie
h jest rzedem harmonicznej i facznie przez catkowity wspdtczynnik odksztatcenia THD.

instalacja odbiorcy

instalacja elektryczna w rozumieniu zapisu w Rozporzadzeniu MSWIA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkdw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych za wyjatkiem urzadzen
pomiarowych, wszystkie aparaty ponizej punktu dostarczania energii, stuigce do zasilania
uzytkownikéw sieci

interharmoniczna napigcia
napiecie sinusoidalne o czestotliwosci zawartej pomiedzy harmonicznymi, tj. czestotliwosci nie
bedacej catkowitg krotnoscig czestotliwosci sktadowej podstawowe;j

jednostka generacji lub mikrogenerator
pojedynczy generator energii elektrycznej, w przypadku zrédef PV moduty PV razem z inwerterem
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maksymaina moc czynna jednostki generacji Pg.... (0siggalna moc czynna jednostki)
najwieksza wartos$c osiggalnej trwale (w czasie co najmniej 10 min) mocy czynnej jednostki generacji

maksymalna moc pozorna jednostki generacji Sg..x (0siagalna moc pozorna jednostki)

najwigksza warto$¢ osiggalnej trwale (w czasie co najmniej 10 min) mocy pozornej jednostki
generacji wynikajagca z ilorazu maksymalnej mocy czynnej jednostki i wspdtczynnika mocy
wskazanego przez OSD
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mafa instalacja

odnawialne Zrédto energii, o facznej mocy zainstalowane] elektrycznej wiekszej niz 40 kW i nie
wigkszej niz 200 kW, przytaczone do sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nizszym niz
110 kV

miejsce dostarczania energii elektrycznej
punkt w sieci, do ktérego przedsiebiorstwo energetyczne dostarcza energie elektryczna, okreslony w

umowie o przytaczenie do sieci

migotanie swiatfa (flicker)
wrazenie niestabilnosci postrzegania wzrokowego spowodowane przez bodziec $wietlny, ktérego
luminancja lub rozktad spektralny zmienia sie w czasie

mikroinstalacja
odnawialne Zrédio energii, o tacznej mocy zainstalowane] elektrycznej nie wiekszej niz 40 kW,

przytaczone do sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym nizszym niz 110 kV

moc zwarciowa systemu Syq
moc zwarciowa na szynach rozdzielni SN w GPZ bez udziatu generacji po stronie nN

moc zwarciowa w punkcie przyfaczenia systemu generacji Sipcc
moc zwarciowa w fizycznym punkcie przytaczenia (PCC), ktéra jest miarodajna do oceny wptywu
przytaczenia systemu generacji na prace sieci

szybka zmiana napiecia AU«
pojedyncza szybka zmiana wartosci skutecznej napigcia pomiedzy dwoma kolejnymi jego poziomami,
ktére utrzymuja sie przez skoriczony, lecz nieokreslony przedziat czasu

napiecie znamionowe sieci U,
wartos¢ skuteczna napigcia jednofazowego 230 V lub tréjfazowego 230/400 V

odnawialne Zrédto energii

irédto wykorzystujgce w procesie przetwarzania energie wiatru, promieniowania stonecznego,
aerotermalng, geotermalna, hydrotermalna, fal praddw i ptywéw morskich, spadku rzek oraz energie
pozyskiwang z biomasy, biogazu pochodzacego ze sktadowisk odpaddw, a takze biogazu powstatego
w procesach odprowadzania lub oczyszczania sciekéw albo rozkiadu sktadowanych szczatkéw

roslinnych i zwierzecych

powolna zmiana napiecia AU,
zwiekszenie lub zmniejszenie sig $redniej 10-minutowej wartosci skutecznej napiecia zwykle

spowodowane zmianami obcigzenia w sieci lub zmianami generacji przytaczonej do tej sieci. W




przypadku powolnej zmiany napiecia, wyrazonej w procentach wartosci znamionowej uizywa sie
matych liter Au,:
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przytacze
odcinek lub element sieci stuzacy do potaczenia urzadzen, instalacji lub sieci odbiorcy o wymagane;j
przez niego mocy przytaczeniowej z siecig przedsiebiorstwa energetycznego

punkt przytaczenia
punkt w sieci, w ktorym przytacze taczy sie z siecig

punkt przytgczenia systemu generacji wchodzacego w sktad mikroinstalacji lub matej instalacji
(PCC)

punkt w sieci brany pod uwage przy ocenie mozliwosci przytaczenia systemu generacji — ztgcze lub
inny punkt w sieci nN wskazany przez przedsiebiorstwo energetyczne.

ucigiliwos$¢ migotania swiatfa
poziom dyskomfortu spowodowany migotaniem swiatta, wyznaczony metodg pomiarowa migotania i
okreslony za pomoca nastepujacych wielkosci:
e wskainik krétkookresowego migotania swiatfa (P,), mierzony przez 10 minut
e wskainik dtugookresowego migotania swiatta (Py), obliczony z sekwencji 12 kolejnych
wartosci Py wystepujacych w okresie dwdch godzin

wspotczynnik mocy cosg

cosinus przesuniecia fazowego pomiedzy sktadowa podstawows (pierwszg harmoniczng) pradu
fazowego oraz napiecia fazowego (tzw. DPF — displacement power factor). Jesli podczas wytwarzania
mocy czynnej wytwarzana jest moc bierna o charakterze indukcyjnym, wspotczynnik mocy ma
charakter indukcyjny (cosqing). Jezeli podczas wytwarzania mocy czynnej wytwarzana jest moc bierna
o charakterze pojemnosciowym wspdtczynnik mocy ma charakter pojemnosciowy (cos@,,). Wartosé
wspofczynnika mocy zadawana jest przez operatora systemu dystrybucyjnego (€os@=cos@,agany).
Dopuszcza sie prace ze zmiennym wspétczynnikiem mocy z zadang przez operatora charakterystyka
wspotczynnika mocy cosg(P)

zmiana napigcia
zwiekszenie lub zmniejszenie sie skutecznej wartosci napiecia z rozrdznieniem powolnej i nagtej
Zmiany napiecia.

uktad zabezpieczeniowy NS
zespot zabezpieczed stanowigcy kompletny uktad zabezpieczenn elektroenergetycznych od
nadmiernych zmian napiecia i czestotliwosci w sieci dla jednostki lub jednostek generacji. W sktad
uktadu zabezpieczeniowego NS wchodzg:
e zabezpieczenie od wzrostu napiecia 1-go stopnia, ozn. U>;
e zabezpieczenie od wzrostu napiecia 2-go stopnia, ozn. U>>;
e zabezpieczenie od obnizki napiecia, ozn. Us;
zabezpieczenie od wzrostu czestotliwosci, ozn. f>;
zabezpieczenie od obnizki czestotliwosci, ozn. f<;
zabezpieczenie od utraty potaczenia z siecig (czestotliwosciowe lub wektorowe), ozn LOM.
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Ukiad zabezpieczeniowy NS jest wlasnoscig wiasciciela mikroinstalacji i powinien byé¢ instalowany jak
najblizej jednostki generacji.

zespot wytacznikowy ZW
zespdt ztozony z dwdch elektrycznych szeregowo potaczonych tacznikéw (styczniki, wytgczniki).
Zespot wytgcznikowy ZW stanowi element wykonawczy dla sygnatéw sterujacych wychodzacych z

uktadu NS.
Zespot ZW jest wiasnoscig wtasciciela mikroinstalacji.
Uktad zabezpieczeniowy NS i zespdt wytacznikowy ZW mogg by¢ zintegrowane w jednym urzadzeniu

2. Wymagania techniczne dla mikroinstalacji i matych instalacji przytaczanych do
sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia

a) irédto wytworcze powinno posiadaé certyfikat ($wiadectwo) zgodnosci z normami:
— PN-EN 61000-3-3:2011 (dotyczy Zrédet o pradzie znamionowym <16A),
— PN-EN 61000-3-2:2007 (dotyczy Zrddet o pradzie znamionowym <16A),
— PN-EN 50438(dotyczy Zrddet o pradzie znamionowym <16A),
— PN-EN 61000-3-11:2004 (dotyczy Zrédet o pradzie znamionowym >16A i <75A),
— PN-EN 61000-3-12:2012 (dotyczy Zrédet o pradzie znamionowym >16A i <75A),
i aktualnymi dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady:
— dyrektywa niskonapigciowa LDV (aktualnie 2006/95/WE)
— dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej (aktualnie 2004/108/WE);

b) Zrédio wytwércze o pradzie znamionowym >75A powinno posiadaé wyciag ze
sprawozdania jakosci energii elektrycznej wytworzonej przez dane zrédio,

c) irddto wytwoércze przytaczone przez falownik powinno posiadaé mozliwosé regulacii
generacji mocy czynnej w nastepujacym zakresie czestotliwosci:

- f=47,5+50,2 Hz - motzliwos¢ pracy trwatej z maksymalna mocg czynna osiggalng dla
danych warunkéw srodowiskowych (nastonecznienie, sifa wiatru),

— f =50,2+51,5 Hz — wszystkie regulowane jednostki generacji powinny redukowaé
(przy wzroscie czestotliwosci) lub zwiekszaé (przy zmniejszaniu sie czestotliwosci)
moc czynna Py z szybkoscig 40% Py (Pwm - moc czynna wytwarzana w momencie
przekroczenia czestotliwosci sieciowej 50,2 Hz) na kaidy Hz nastepnego wzrostu
czgstotliwodci. Nieregulowane jednostki generacji powinny zostaé wylaczone.

— f<47,5Hzif>52Hz —wylgczenie z sieci.

Wytaczenie jednostki generacji wskutek przekroczenia dopuszczalnej czestotliwosci
powinno nastepowac z czasem nie przekraczajacym 1 s.




e A {50.2[Hz], PMW])

1.0me— —

mocy czynnej

Ograniczenie wytwarzania
[|:j ?P=40%PHz

0.6

[ e ettt e
0.4

0.2ae

o e S

R
@
n

i
»
o
L4
O -
o

Rys. 1. Wymagana charakterystyka P=f(f) wytwarzania mocy czynnej mikroinstalacji i matej
instalacji podczas zmian czestotliwosci w sieci dystrybucyjnej nN

d) Zrédto wytwdrcze przytgczone przez falownik powinno posiada¢ mozliwosé regulacji
generacji mocy biernej wedfug standardowej charakterystyki cose=f(P). Standardowe
charakterystyki cose=f(P) przedstawiajg Rys. 2 i 3. W zakresie od 20% do 50% mocy
czynnej osiggalnej mikroinstalacja lub mata instalacja pracuje jako Zrédio tylko mocy
czynnej tj. przy cosep=1 tj. ¢=0".

cosfi Q/P gmax P>0- wytwarzanie mocy czynnej
Q>0- wytwarzanie mocy biernej
: 0.33 —_ — — —, cosfig =0.95;tgfi=0. 33
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Rys. 2. Standardowa charakterystyka cos@(P) dla Zrodet o mocach osiggalnych Pg.. od
3,68 kW do 13,8 kW




; P>0-  wytwarzanie mocy czynnej
cosfi Q/P Ema‘? Q>0-  wytwarzanie mocy biernej

cosfina=0.9; tgfi=0. 48

0.9nd 0,48 !
fiind=25.8

Emax
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1

- — — =1 cosfii=0.9; tgfi=-0. 48
0.9p0i -0.48 ﬂijJ =i 25,98 )

P>0-  wytwarzanie mocy czynnej
Q<0- pobdr mocy bierngj

Rys. 3. Standardowa charakterystyka cosg(P) dla Zrodef o mocach osiggalnych Penex powyzej
13,8kW

Dopuszcza sie prace zrodta wytworczego w dwoch trybach:
— prace ze statym (zadanym) wspétczynnikiem mocy cose,

— prace ze zmiennym wspotczynnikiem mocy, w zaleznosci od produkcji mocy czynnej
na podstawie standardowej lub zadanej przez operatora charakterystyki cose=f(P);

e) irodto wytwoércze o mocy maksymalnej powyzej 100 kW powinny by¢ zdolne do zdalnej
redukcji mocy czynnej z krokiem nie wiekszym niz 10% mocy maksymalnej do wartosci

narzuconej przez OSD;

f) irédio wytwoércze (lub zespdt Zrodet wytworczych) powinno byé wyposazone w ukiad
zabezpieczeri NS (nad- i podnapieciowych, nad- i podczestotliwosciowych):

— jesli ZSpmax < 40 kW to powinien by¢ zastosowany uktad zabezpieczen centralny lub
indywidualny dla kazdego zrédta (np. zintegrowany z inwerterem),

— jesli ZSamax > 40 kW to powinien byé zastosowany uktad zabezpieczen centralny,
wspdlny dla wszystkich Zrédet przytaczonych do tego samego punktu w sieci.

3. Wymagania techniczne dla mikroinstalacji i matych instalacji przytgczanych do
sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia - w zakresie sterowania i zabezpieczen:
3.1. Wymagania w zakresie uktadu zabezpieczeniowego NS.
a) Nastawienia funkcji zabezpieczeniowych uktadu NS.

Wymaga sie, aby uktad zabezpieczeniowy NS miat zaimplementowane zawarte w
tabeli nr 1 nastawy poszczegdlnych funkcji zabezpieczeniowych.

OSD moze nakaza¢ zmiany nastawy pierwszego stopnia nadnapigciowego (U>) jesli
nastawa ta, w zastosowanym ukfadzie NS, jest regulowana. W takim przypadku
powinna istnie¢ mozliwosé ochrony tej nastawy hastem.




Tabela nr 1. Nastawy uktadu zabezpieczeniowego NS

::S::ﬁeczenia Wymagane nastawienie *)
U< 0,8 Un 184,0V <100 ms
Uy us 1,1Un 253,0V <100 ms !
Us>> 1,15Un 264,0V <100 ms
U< 0,8Un 3200V < 100 ms
Uy Us 1,1Un 440,0V <100ms’ "
Us> 1,15Un 460,0 V <100 ms
f< 47,5 Hz <100 ms
f> 51,5Hz <100 ms

) czas < 100 ms wynika z zatozenia, ze taczny czas wytgczenia dla obydwu elementéw NS i zespotu wytacznikowego ZW
nie moze przekracza¢ 200 ms i ze czas wlasny ZW jest rowny takie 100 ms. Jesli faktyczny czasy dziatania ZW jest np. 50
ms, to nastawa zabezpieczenia moze wynosi¢ 150 ms.

) Zabezpieczenie reaguje na warto$é sredniej 10-minutowej, ktéra obliczana jest ciagle, na podstawie szeregu
pomiaréw wykonywanych co 3 sekundy.

b} Uktad zabezpieczeniowy NS powinien by¢ tak zaprojektowany, aby taczny czas
wytgczenia jednostek generacji przez zespét wytacznikowy ZW nie przekraczat 200
ms. Wlicza sie do tego czas wtasny dziatania uktadu zabezpieczeniowego NS, zespotu
wytgcznikowego oraz nastawionej zwtoki funkcji zabezpieczeniowe;j.

c) Wartos$é rozruchowa pierwszego stopnia zabezpieczenia nadnapieciowego U> (jako
kryterium dziatania funkcji zabezpieczeniowej powinna by¢ mierzona z $redniej 10-
minutowej wyliczanej na podstawie szeregu pomiaréw wykonywanych co 3 sekundy.

d) Wymaga sie, aby uktad zabezpieczeniowy NS posiadat certyfikat ktéry powinien
zawiera¢ wyszczegolnione wszystkie jego funkcje i nastawy oraz potwierdzenie
zgodnosci z normami.

e) Utrata napiecia pomocniczego zasilajagcego centralne zabezpieczenie NS Ilub
sterowania zintegrowanym zabezpieczeniem NS powinna prowadzi¢c do
natychmiastowego zadziatania zespotu wytaczajgcego ZW.

f)  Funkcje zabezpieczeniowe zintegrowanego NS muszg by¢ zachowane nawet
w razie btednego dziatania systemu sterowania inwerterem.

g) Centralny uktad NS powinien by¢ umieszczony jako niezalezny aparat w sasiedztwie
centralnego panelu pomiarowego. Uktad NS powinien by¢ przystosowany do
zaplombowania lub wprowadzenia hasta zabezpieczajgcego.

h) Wymaga sie, aby centralny uktad NS pozwalat na wykonanie testu wytgczenia w celu
sprawdzenia dziatania ukfadu ,NS — ZW". W tym celu ukfad NS powinien posiada¢
przycisk, ktérego uruchomienie powinno wyzwoli¢ wytgczniki w ZW. Zadziatanie
zespotu wytacznikowego powinno by¢ wizualizowane na wyfacznikach.

i) Zintegrowany uktad zabezpieczeniowy NS powinien dziataé na zintegrowany
(z inwerterem) zespot wytacznikowy ZW.

j)  Uktad zabezpieczeniowy NS powinien posiadac pamig¢ wprowadzanych zmian
umozliwiajgcy odtwarzenie dokonanych zmian znacznikiem czasu. #
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3.2.

Wymagania w zakresie uktadu zespotu wytgcznikowego ZW.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

8

h)

i)

k)

Zespot wytacznikowy powinien by¢ wyposazony w dwa potfaczone szeregowo
elektryczne taczniki (np. styczniki, wytgczniki mocy).

Zespot wytgcznikowy powinien sterowany przez uktad zabezpieczeniowy NS
i uruchamiany automatycznie po spetnieniu przynajmniej jednego kryterium dziatania
zabezpieczenia. Obydwa elementy mechanicznego zespotu wytacznikowego powinny
dziata¢ jako urzadzenia powodujgce przerwe galwaniczna.

Dla jednostek generacji z inwerterem, w systemach generacji o tagcznej mocy Pamex <
40 kW, zespot wytacznikowy moze byé zawarty w inwerterze.

W celu zapewnienia widocznej przerwy galwanicznej, niezbednej podczas prac
serwisowych wymagany jest dodatkowy tgcznik mechaniczny, np. wytacznik
bezpieczenstwa, stanowiacy czesé zespotu wytgcznikowego.

Dla systemow generacji 0 mocy Pamax < 40 kW zabezpieczenie napieciowe powinno
kontrolowaé wszystkie trzy napiecia fazowe.

Dla systemoéw generacji © mocy Ppna > 40 kW zabezpieczenie napieciowe powinno
by¢ tréjfazowe i powinno mierzy¢ trzy napiecia fazowe i trzy napiecia miedzyfazowe
(napiecia miedzyfazowe moga by¢ tez okreslane na podstawie napieé¢ fazowych).
Wymagany zapis w pamieci zabezpieczenia wartosci 6 napiec.

Zabezpieczenia nad- i podnapigciowe powinny dziataé przy przekroczeniu
nastawionego progu przez co najmniej jedno z mierzonych napieé.

Uktad zabezpieczeniowy NS powinien umozliwi¢ odczytanie nastawionych wartosci
dla poszczegdlnych funkcji oraz raportéw z pieciu ostatnich zakiécen. Przerwa w
zasilaniu trwajaca 3 s lub diuzej nie powinna powodowaé utraty zapisu danych
raportu. OQOdczyt powinien by¢ mozliwy bezposrednio zcentralnego uktadu
zabezpieczeniowego NS, bez potrzeby stosowania dodatkowych narzedzi, np.
wyswietlacza. Dla zintegrowanego uktadu NS odczyt moze byé dokonywany poprzez
specjalny interfejs danych.

Dopuszcza sie  zastosowanie  zintegrowanych zespotéw  wylgcznikowych
w potaczeniu z centralnym uktadem zabezpieczeniowym NS.

taczniki w zespole wytgcznikowym ZW musza mie¢ odpowiednia zdolnodé
tagczeniowa, dostosowang do maksymalnego pradu bezpiecznikéw od strony sieci
dystrybucyjnej lub maksymalnego pradu systemu generaciji.

Zdolnos¢ taczeniowa musza mieé¢ obydwa szeregowe taczniki niezaleznie jeden od
drugiego.

Przynajmniej jeden tgcznik powinien dziata¢ jako wytgcznik mocy lub stycznik
i by¢ odpowiedni dla przepie¢ kategorii 2. Drugi tacznik moze by¢ zrealizowany jako
elektroniczny.

Dla jednostek generacji wyposazonych w inwerter, zespot wytgcznikowy powinien
byc¢ zawarty w inwerterze od strony sieci.

Zwarcie w inwerterze nie powinno zagraza¢ funkcji zespotu wytgczajgcego.

Zespot wytgcznikowy ZW powinien byé odporny na przeptyw pradu zwarciowego w
miejscu jego instalacji.




3.3.  Wykrywanie pracy wyspowe] systemu generacji.

Wykrycie pracy wyspowej systemu generacji powinno skutkowaé wytaczeniem zespotu
wytgcznikowego ZW przez ukiad zabezpieczeniowy NS w czasie nie dtuzszym niz 5 sekund.

Zbiorcze zestawienie wymagan dla systemow generacji w zaleinosci o zainstalowanej mocy przedstawiono w
Tabeli 2.

Tabela nr 2. Zbiorcze zestawienie wymagania dla systemdw generacji w zaleZznosci od zainstalowanej mocy.

>13,8 > 100
Pamax kKW < < < A >40
Amax <£3,16 <4,6 <13,8 Zig <200
- mikroinst. mikroinst. mikroinst. mikroinst. mata inst. mafa inst.
Zdalne sterowanie moca NIE TAK
czynna przez OSD
Automatyczna redukcja
mocy czynnej przy f>50,2 Hz
" .| TAK

wg zadanej charakterystyki
P(f)

Nie TAK TAK
Regulacja mocy biernej
wedtug zadanej lub cosg zadany

; cosQ
charakterystyki cos¢ (P) przez OSD lub cosg zadany
o w przedz. ; "

(powyzej 20%Pamsx) . z przedziatu przez OSD z przedziatu

od 0,95poj ) R )

do 0.95ind od 0,95poj od 0,90poj do 0,90ind

" do 0,95ind
Uktad zabezpieczeri NS:
komplet zabezpieczen nad-
) podnamecm‘.i‘vycrj, . nad- i ; Centralny
i podczestotliwosciowych | Zintegrowany z inwerterem lub centralny dla Py, < 40 kW
. dla Pamay >40 kW
oraz od utraty potaczenia z
systemem
" y 1-fazowo lub 3-fazowo 3-fazowo z maksymalna réinica w poszczegélnych fazach

Sposdb przytaczenia do 4.6 kW

4. Kryteria przytaczania mikroinstalacji i matych instalacji do sieci dystrybucyjnej
niskiego napiecia

Decyzja o przytaczeniu mikroinstalacji badZ matej instalacji do sieci elektroenergetycznej nN wymaga

oceny szeregu parametrow odwzorowujgcych wptyw Zrédet energii na warunki pracy sieci. Istotg jest

sprawdzenie, czy praca rozwazanego zrddta nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu

wskaZznikow jakosci energii czy tez przecigzenia elementow uktadu sieciowego.

Przeprowadzenie oceny mozliwosci przytaczenia wymaga zebrania szeregu danych i informacji
o warunkach sieciowych w planowanym punkcie przytaczenia mikroinstalacji lub matej instalacji oraz
danych jednostek generacji.

Parametry zwarciowe sieci w punkcie przytgczenia charakteryzujg:

B moc zwarciowa w punkcie przytaczenia Sgpec , Wyznaczona bez udziatu rozwazanej generacji,
= impedancja zwarciowa sieci w punkcie przytaczenia Zypec= RipcctiXipce,

®  argument impedancji zwarciowej sieci w punkcie przytaczenia ¢ .

Pomiedzy parametrami sieci w punkcie przytgczenia systemu generacji wystepujg zaleznosci:

X
=./R? 2 : - kPCC &
Zchc - RkPCC +X wee + Wipce = arclan R— il,
kPCC % ’ /
— a4
{/ / ,é//

/

; 7

|
I




U2
Sipce = ‘/EUH Lipee = Z—n
KPCC
U,
Zipce = S—

kPCC

Podstawowe parametry Zrédfa wchodzacego w sktad mikroinstalacji lub matej instalacji obejmujg
nastepujgce wielkosci:

= maksymalna (osiggalna) moc pozorna jednostki generacji Sgmq Oraz systemu generacji Samax

= maksymalna (osiggalna) moc czynna jednostki generacji Pemay Oraz systemu generacji Pamax,

®  wspdfczynnik mocy cose z podaniem charakteru cosi,q lub cose,,;:

S — P E max h[ b S — P E max
E max E max
coS (Dmd cos ¢ipoj
= PA max lub S — PA max
Amax Amax
cos Q?md cos (oijuoj

= charakterystyka wspdtczynnika mocy cose(P),
= wspdtczynnik rozruchu jednostki generacji k wynikajacy ze stosunku pradu rozruchowego

jednostki generacji I,¢do jej pradu znamionowego ..
1

Jo=e£

I

FE

Ocena wptywu przytgczenia systemu generacji na prace sieci nN polega na wyznaczeniu i paréwnaniu
z dopuszczalnymi wartosciami nastepujgcych wskaznikdw:

®  zmiany napigcia AU, , (Au, w procentach)

= nagte zmiany napiecia AU pqy, (Atma, W procentach)

" migotanie swiatta Py, Py

®= harmoniczne i interharmoniczne n

= asymetria napiecia ky;

= zaktécenia komutacyjne dyom

= zaktécenia transmisji sygnatow

= maksymalne prady zwarciowe.

4.1. Odchylenie i zmiana poziomu napiecia

Wedtug normy PN-EN 50160:2010, w normalnych warunkach pracy napiecia zasilajace w sieci
niskiego napiecia powinny miesci¢ sie w przedziale U,+10%. Rézinica miedzy wartoscia aktualna
napigcia i znamionowa jest odchyleniem napiecia i nie powinno ono przekracza¢ wartoéci +10%U,,.
Zmiana obcigzenia w sieci powoduje zmiane (zwiekszenie lub zmniejszenie) wartoéci napiecia.
Podobne skutki wywotuje praca irddet energii przytgczonych do sieci. Zgodnie z norma PN-EN 61000-
3-3:2011 (dla odbiornikéw o fazowym pradzie <16 A) i PN-EN 61000-3-11:2004 (dla odbiornikéw o
fazowym pradzie <75 A) ustalona wzgledna zmiana napigcia wywotana praca tych odbiornikéw nie
powinna przekracza¢ 3,3%. Biorgc powyisze pod uwage, przyjmuje sie, ze dla normalnego ukfadu
pracy sieci zmiana poziomu napigcia spowodowana pracg wszystkich jednostek wytwérczych w sieci
nN nie powinna przekroczy¢ w zadnym z punktéw tej sieci, w tym w rozpatrywanym punkcie
przytaczenia mikroinstalacji lub matej instalacji, 3% poziomu napiecia bez generacji. Zmiane napiecia
odnosi sie do napiecia znamionowego.
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Au o, < 3%

W przypadku przyblizonej oceny wptywu na poziom napie¢ w sieci nN wiecej niz jednej
mikroinstalacji lub matej instalacji dopuszczalne jest zastosowania metody superpozycji. Wptyw wielu
mikroinstalacji lub matych instalacji na poziom napiecia w punktach ich przylaczenia okresla sie
wtedy poprzez algebraiczne (tj. ze znakiem) sumowanie zmian napiecia powodowanych praca
poszczegdlnych mikroinstalacji lub matych instalacji. W okresleniu tych zmian napiecia nalezy
uwzgledni¢ charakter generacji tzn. cos@ indukcyjny cosg,,y lub pojemnosciowy cose,;
mikroinstalacji lub matych instalacji.

Zmiana napiecia w punkcie przytaczenia systemu generacji PCC zalezy od mocy zwarciowej w tym
punkcie. W obliczeniach przyblizonych pomija sie impedancje przytacza i wtedy do obliczen bierze sie
zastepczg impedancje zwarciowa na poczatku przytacza Z =R +iXiv-

7 X,
Ly = VRfy +Xp 7 Y= arctan(i)

kv

W przypadku pracy mikroinstalacji lub matej instalacji o rozwazanej mocy osiagalnej Sgmax ze
wspoétczynnikiem mocy o charakterze indukcyjnym cose;,s (mikroinstalacja lub mata instalacja oddaje
moc bierng indukeyjng do sieci) moina wyznaczy¢ zmiane napigcia w obliczeniowym punkcie

przytaczenia Au, ze wzoru:

Aua - SEmax(RkVCOS | goind |_XkVS""n I ¢fnd U]OO%
Uy

W przypadku pracy mikroinstalacji lub matej instalacji o rozwaianej mocy osiagalnej Segmax z€
wspotczynnikiem mocy o charakterze pojemnosciowym cose,,; (mikroinstalacja lub mata instalacja
wprowadza do sieci moc bierng o charakterze pojemnosciowym) zmiana napiecia w obliczeniowym
punkcie przytaczenia Au, okreslona jest wtedy wzorem:

_ SEmax(RkVCOS F @poj [+XRVSin ‘ Wpoj [)
a UZ

n

Au 100%

Praca Zrédta w trybie produkcji tylko mocy czynnej tj. ze statym wspétczynnikiem mocy cose=1 tj.
@=0° powoduje podwyzszenie napiecia w obliczeniowym punkcie przytaczenia o wartosc¢:

_ SEmax (RkV )
a U2

du 100%

4.2. Wahania napiecia

Zjawisko wahan napiecia, nagtych zmian napiecia, zwigzane jest gtownie z operacjami tagczeniowymi.
Przy odpowiednim nasileniu i czestosci tych zjawisk moZe doj$¢ do zjawiska migotania swiatfa.
Wahania napiecia w punkcie przylagczenia systemu generacji PCC spowodowane operacjami
taczeniowymi mikroinstalacji lub matej instalacji w normalnych warunkach pracy sieci nie powinny
przekroczy¢ 3% napiecia znamionowego U, w punkcie przytaczenia.

Au < 3%

max

Przy czym wartosé ta nie moze wystepowac czesciej niz raz na 10 minut. /

” /




Do obliczania wahar napiecia wykorzystuje sie nastepujace wielkosci:

" Swcc - MOc zwarciowg w miejscu przytaczenia jednostki wytworczej. W przypadku braku
doktadnych danych o przytaczu mozna wykorzysta¢ moc zwarciowa Sy, na poczatku przytacza.

" Semax— Osiagalng moc pozorng jednostki generacji.

® |- prad rozruchowy jednostki generacji.

® | -znamionowy prad ciggly jednostki generaciji.

" k—wspdtczynnik rozruchu.

Mozliwe jest oszacowanie wptywu jednostki generacji o zadanym charakterze rozruchu na nagte
zmiany napigcia w punkcie przyfgczenia systemu generacji PCC na podstawie wyrazenia:

Y
du,,, =k=Em 100% < 3%
kPCC
lub
Since . 100k
SkEmm‘ 3
Gdzie:

1
k =-2£ _ prad rozruchowy.
rE

Jesli wspotczynnik k nie jest wyznaczany na podstawie doktadnych danych jednostki generacji, to

mozna przyjac wartosci referencyjne:

e k=1,2 —dla jednostek generacji przytaczanych przez inwerter, jak np. uktady fotowoltaiczne,

= k=1,2 - dla generatordw synchronicznych,

= k=4 - dla generatoréw asynchronicznych wtaczanych do sieci po doprowadzeniu do 95-105%
predkosci synchronicznej,

s k=8 — dla generatoréw asynchronicznych z rozruchem silnikowym (witgczanych do sieci jako
silnik).

Korzystajac z definicji wspoétczynnika zwarciowego w punkcie przytaczenia systemu generacji Rypcc,
jako ilorazu mocy zwarciowej w miejscu przytaczenia do mocy osiggalnej urzadzenia, ktéry dla
urzadzen 3-fazowych symetrycznych wynosi:

R - SkPCC
kPCC — S ’
E max

mozna wyrazi¢ wzér na szybkie zmiany napiecia z wykorzystaniem wspdtczynnika zwarciowego

Au =§‘5~”i‘l“”—100%=

100% < 3%
kPCC kPCC
Stad
S 100k
R, = T kPCC >
e SEmax 3

W tabeli 3 zamieszczono wartosci wspdtczynnika zwarciowego Rypcc Wymagane dla jednostek
generacji réznego typu (o roznym wspdtczynniku rozruch k) w celu utrzymania nagtych zmian napieci

na poziomie dopuszczalnym.
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Tab.3 Wymagane wartosci wspétczynnika zwarciowego RkPCC dla jednostek generacji réznego typu { o réznym
wspdtczynniku rozruch k).

k 1 1.2 2 4 8 Uwagi
Dla
S 33,3 40 66,6 133,3 266,6 Kap.... =30
_ o max
RkFCC - SkPC DI :
£ max a:
20 24 40 80 160 Au_ =5%

4.3. Migotanie swiatta

Przy odpowiednim nasileniu i czestosci wahan napiecia zwigzanych z operacjami tagczeniowymi moze
dojs¢ do efektu zauwazalnego ludzkim okiem wyrazajgcego sie wrazeniem migotania Swiatta.
Parametrem technicznym stuzagcym ocenie uciazliwosci migotania swiatta jest wspofczynnik
dtugookresowego migotania $wiatta P, oraz wspdtczynnik krotkookresowego migotania swiatta Py,

W przypadku migotania swiatta zastosowanie majg nastepujace wymagania:

e wartos¢ Py nie powinna by¢ wigksza niz 1,0; P, <1.0

e wartos¢ Py nie powinna by¢ wieksza niz 0,65; F, <0.65

Poniewaz badania migotania swiatta i wahan napiecia przeprowadza sie wedtug tych samych norm,
zatem jako kryterium decydujace o przytaczeniu Zrédta w danym punkcie PCC, ze wzgledu na mozliwy
efekt migotania $wiatta, moina wykorzystac kryterium nawigzujgce do badan wedtug normy 61000-
3-3/3-11.

Ponadto, jeéli w danym punkcie sieci rozwazane jest przytgczenie mikroinstalacji lub matej instalacji
zbudowanej z wielu réznych jednostek generacji, to wyznaczenie wypadkowego wskaznika migotania
Swiatta jest mozliwe na podstawie wskaZznikdw migotania swiatta wnoszonych przez poszczegdlne

[w
F= ZB:E:
i=1

Dla systemu generacji zbudowanego z N jednostek generacji tego samego typu oszacowanie
wypadkowego wskaznika migotania $wiatta okresla wzér:

PI: Z\/F'I)ME

jednostki generacji:

4.4. Harmoniczne — emisja harmonicznych w pradzie

Udziat harmonicznych w pradzie wyptywajacym ze irédta do sieci nN ma bezposredni wptyw na
wzrost harmonicznych w napieciu, ze wzgledu na spadki napie¢ od odksztatconego pradu na
elementach impedancji systemu. Ograniczenie emisji harmonicznych w pradzie sfuzy wiec
bezposrednio zachowaniu ich poziomdw dopuszczalnych w napieciu.

Limity dopuszczalne harmonicznych w pradzie ustalone sg przez normy:

e PN-EN 61000-2-2:2003 o ogdlnych poziomach kompatybilnosci,
e PN-EN 50438:2010 dla mikroirodet oraz PN-EN 61000-3-2:2007 dla urzgdzen o pradzie
znamionowym do 16A,

Yo/ M/
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PN-EN 61000-3-12:2012 dla urzadzen o pradzie znamionowym >16A i <75A.

Tab. 4. Poziomy dopuszczane emisji harmonicznych prgdu dla urzgdzeri klasy A (PN-EN 61000-3-2:2007) oraz
mikroZrédet do 16A (PN-EN 50438:2010)

Rzad harmonicznej Maksymalny dopuszczalny prad harmonicznej
n [A]
Harmoniczne nieparzyste
3 2,30
5 1,14
7 0,77
9 0,40
11 0,33
13 0,21
15<n<39 0,15-E
n
Harmoniczne parzyste
2 1,08
4 0,43
6 0,30
8
8<n<40 0. 25—
n

W zakresie emisji harmonicznych dla mikroinstalacji o pradzie do 16A znajduja zastosowanie zapisy
normy PN-EN 61000-3-2:2007 z ulokowaniem uktadéw mikroinstalacji jako urzadzen klasy ,,A”. Biorac
pod uwage zapozyczenie elementéw normy kompatybilno$ciowej PN-EN 61000-3-2:2007 dla
mikroinstalacji do 16A, oraz od 16 do 75A mozina wykorzysta¢ analogiczne zapisy normy dla
odbiornikdw o tym zakresie pradéw, tj. PN-EN 61000-3-12:2012.

Whprowadzenia limitéw harmonicznych w pradzie dla jednostek generacji mozna dokonaé odwotujac
sie do nastepujacych parametrow zwigzanych z miejscem przytaczenia i charakterystyka urzadzenia:

Skpcc - MoOC zwarciowg W miejscu przytaczenia jednostki wytworczej,

Semax— 0siggalna moc pozorna jednostki generacji,

Ripce — wspdtczynnik zwarciowy w punkcie przytgczenia systemu generacji
R _ SkPCC

kPCC — ’
S E max

lie - znamionowy prad ciggly jednostki generacji,

|, — podstawowy prad odniesienia tj. wartos¢ skuteczna skfadowej podstawowej (1-szej
harmonicznej) pradu znamionowego | uzyskana z pomiaru lub podana przez producenta,
THD; (total harmonic distortion) —wspédtczynnik zawartosci harmonicznych w pradzie,

THD, =

PWHDi (partial weighted harmonic distortion) - czesciowo wazony wspdtczynnik
odksztatcenia harmonicznego w pradzie,
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Poziomy dopuszczalne dla harmonicznych pradu okreslone sg dla minimalnej wartosci Rypcc=33. Nie
sg rozwazane wspotczynniki zwarciowe mniejsze niz 33. Przenoszac zapis na obszar mikroinstalacji
i matych instalacji stwierdza sie, ze certyfikowane mikroinstalacje i mate instalacje mozna przytgczac
w miejscach, gdzie moc zwarciowa w punkcie przytgczenia jest przynajmniej 33 razy wieksza niz moc
planowanego do przytaczenia irédia. Jest to ,najstabszy” dopuszczalny punkt przytaczeniowy
przeznaczony do wspétpracy z urzgdzeniami emitujgcymi harmoniczne w pradzie. Dla ,mocniejszych”
miejsc przytaczenia tj. o wiekszym mocach zwarciowych (mniejszych impedancja zwarciowa systemu)
limity dopuszczalne harmonicznych w przeptywajacym pradzie sg wieksze.

Jesli mikroinstalacja lub mata instalacja posiada certyfikat zgodnosci z normami PN-EN 61000-3-2/3-
12 oraz jesli wspodtczynnik zwarciowy w punkcie przytaczenia Rypec jest przynajmniej rowny 33, moina
przyjag, ze przytaczenie Zrédta nie wprowadzi harmonicznych pradu ponad dopuszczalne limity.

4.5. Asymetria napiecia

Efekt niesymetrii (asymetrii) napie¢ w ocenie jakosci energii kategoryzowany jest w zjawiskach
dtugoterminowych tj. w przedziatach czasu 10 minutowych i dfuzszych. Asymetria widoczna jest
poprzez zmiane wartosci skutecznych napiec lub ich katow fazowych w stosunku do symetrycznego
uktadu trzech wektoréw. Podstawe oceny stanowi udziat skfadowej przeciwnej napiecia
w odniesieniu do sktadowej zgodnej.

k., =Z2.100%

1
Asymetria napie¢ moze wptywac na prace trojfazowych odbiornikéw poprzez przecigzanie pradowe
w maszynach wirujgcych, generacje niecharakterystycznych harmonicznych w przeksztattnikach
energoelektronicznych, problemy z synchronizacjg lub btedy w uktadach sterowania urzadzen. Z tego
punktu widzenia nieréwnomierne roztozenie w fazach sieci jednofazowych mikroinstalacji i matych
instalacji moze stac sie zrédtem przeptywu pradéw sktadowej przeciwnej i asymetrii napieé.

Norma PN-EN 61000-2-2: okresla poziom kompatybilnosci dla pracy urzagdzen w sieciach publicznych
pod wzgledem asymetrii na poziomie 2% sktadowej symetrycznej przeciwnej w odniesieniu do
sktadowe] symetrycznej zgodnej. W sieciach przemystowych, o ktérych traktuje zeszyt 2-4 normy,
dopuszcza sie podwyzszony poziom asymetrii do 3%.

Dodatkowo norma zawiera, iz asymetrie wywotang przez przytaczanie jednofazowych odbiornikéw
mozna w praktyce oszacowac przez stosunek mocy przytgczanego urzgdzenia jednofazowego do
trojfazowej mocy zwarciowej w miejscu przytaczania.
Uy, S
u2 :U = S = _>SlEmax =ku?_ .SA'_PCC
1 kPCC

W przypadku braku doktadnych danych o przytagczu moina wykorzysta¢ moc zwarciowg Sy na
poczatku przytacza.
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4.6. Wptyw na prady zwarciowe

Wptyw jednostek generacji na prady zwarciowe w punkcie przytaczenia zalezy od rodzaju
jednostek generacji. Dla oszacowania pradu zwarciowego ptyngcego od danego typu jednostki
generacji przyjmuje sie nastepujace wskazniki:

" |ge= 8l dla generatoréw synchronicznych,
8 =6l dla generatoréw asynchronicznych przytaczonych bezposrednio do sieci,
" = 1,0l dla Zrédet przytaczanych przez przeksztattnik (falownik).

Wptyw uktadéw generacji na poziomy pradéw zwarciowych w sieci nN winien byé uwzgledniany z
pojawieniem sie kazdego nowego Zrodta.

5. Weryfikacja mozliwosci przytaczenia

Weryfikacja mozliwosci przytgczenia mikroinstalacji lub matej instalacji do sieci niskiego napiecia
polega na:

a) sprawdzeniu zachowania poziomu napiecia w zakresie +10% U, oraz zmian napiecia (odchyleri
i zmian poziomu napiecia) wedtug ponizszej zaleznosci:

_ Samax(Rpcc €08 @ + Xypeesing)

Mgy, = 72 -100% < 3%

gdzie:

Riece, Xkpcc — impedancija i reaktancja sieci w punkcie przytaczenia zrédta
cos (sing) — wspdtczynnik mocy z jakim pracuje zrédto

U, — napiecie sieci

b) sprawdzeniu ograniczert szybkich zmian napiecia wywotanych zatgczeniem pojedynczego
irddta (wahan napiecia):

SkPCC > 100 . k

Mg = k Samax 100% < 3% >
kPCC SAmax 3
gdzie:
k—  wspdtczynnik rozruchu:
k=1,2 (dla Zrédet fotowoltaicznych i generatoréw synchronicznych)
k=4 (dla generatoréw asynchronicznych wtaczanych do sieci po doprowadzeniu do 95-
105% predkosci synchronicznej)
k=8 (dla generatoréw asynchronicznych z rozruchem silnikowym - wtaczanych do sieci
jako silnik)

c) sprawdzeniu dtugotrwatej obcigzalnosci pradowej:

Lpax = ZITA pcc < [a‘.op

gdzie:
la pcc — maksymalny prad wprowadzany do sieci przez istniejgce i nowe zrédta
l4op — prad dopuszczalny dtugotrwale linii niskiego napiecia

d) sprawdzeniu wytrzymatosci zwarciowej urzadzen elektroenergetycznych:
Niniejsze sprawdzenie polega na obliczeniu maksymalnego pradu zwarciowego jaki moze
wystgpi¢ na szynach nN w stacji transformatorowej SN/nN po przytaczeniu irddta
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wytworczego (z uwzglednieniem Zrodet istniejgcych) i weryfikacji parametréw istniejgcych
urzadzen elektroenergetycznych pod katem ich wytrzymatosci zwarciowej,

e) sprawdzeniu mocy znamionowej transformatora zainstalowanego w stacji SN/nN:
Weryfikacji podlega spetnienie zaleznosci, aby catkowita moc przytgczeniowa wszystkich
irédet (pracujacych lub planowanych do przytaczenia) nie przekroczyta mocy znamionowej
transformatora zainstalowanego (lub planowanego w ramach eksploatacji do zainstalowania)

w stacji SN/nN.

6. Wytaczenie mikroinstalacji i matych instalacji

OSD ma prawo zgda¢ wylaczenia systemu generacji a takze ma prawo dokonaé takiego
wytaczenia w nastepujacych przypadkach:

- zagrozenie systemu generacji,

- przecigzenie lub wystapienie ryzyka przecigzenia sieci OSD,
- zagrozenie pozostania systemu generacji w pracy wyspowe;j,
- zagrozenie stabilnosci napieciowej,

- nadmierny wzrost czestotliwosci,

- koniecznos¢ naprawy lub wymiany licznikéw,

- W razie awaryjnego zarzadzania generacja w systemie elektroenergetycznym.
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7. Algorytm sprawdzania warunkdéw technicznych przy rozpatrywaniu zgtoszen
i wnioskow o przytaczenie mikroinstalacji i matych instalacji do sieci
dystrybucyjnej niskiego napiecia

[ Przygotowanie schematow i danych do obliczen ]

o
<
=

'

[ Sprawdzenie posiadania certyfikatow zgodnosci z normami

dotyczgcymi migotania Swiatfa i emisji wyzszych harmonicznych

TAK

Sprawdzenie zdolnosci do:

e regulacji mocy biernej wg standardowej charakterystyki cos® (P), NIE

e regulacji mocy czynnej wg charakterystyki czestotliwosciowej P{f),

e Zdalnej redukcji mocy czynnej z krokiem nie wiekszym niz 10% mocy
maksymalnej w zrédle o mocy osiggalnej powyzej 100 kw.

% .
2
Y
Sprawdzenie wprowadzanej asymetrii napiecia Zmniejszenie mocy
kuz = 2% #rodha 1-fazowego
»%
< |«
=
Y
Sprawdzenie ograniczer wolnych zmian napiecia / Motliwe dziatania
Au. < 3% OSD, w celu spetnienia
-4 d ~ ograniczen
x
< |«
=
Y

Sprawdzenie ograniczer szybkich zmian napiecia
AU, < 3%

TAK
A

¥

Sprawdzenie diugotrwatej obcigzalnosci pradowej 6&%"@ ;’f:’:::n':;m
Imax < lyop e '@Faniueﬁ ]

X le

< |«

Y

. < : : NIE Mozliwe dziatania
Sprawdzenie wy!trzyima’{osca zwarciowej 05D, wcelu spenienia
ik = ledop ograniczen
¥ e
= [
+
NIE Mozliwe dziatania

Sprawdzenie mocy znamionowej transformatora

. g , wcelu spetnieni
zainstalowanego w stacji SN/nN il

ograniczen
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